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presenza di amebe.

L'uomo contrae l'infezione attraverso aerosol, cioe quando inala acqua in piccole
goccioline (1-5 micron) contaminata da una sufficiente quantita di batteri;
guando questa entra a contatto con i polmoni di soggetti a rischio, insorge la
legionellosi, spesso in passato scambiata per una polmonite. L'infezione da
legionella puo dare luogo a due distinti quadri clinici: la ela

. La febbre di Pontiac, ha un periodo di incubazione di
24-48 ore e si risolve in 2-5 giorni. E' accompagnata da malessere generale e
cefalee seguiti da febbre. La Malattia dei legionari ha un periodo di incubazione

medio di 5-6 giorni ed € molto piu grave: oltre a malessere, cefalee e tosse,
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possono essere presenti sintomi gastrointestinali, neurologici e cardiaci e

complicanze varie; nei casi

piu gravi

puo addirittura essere letale. Una

polmonite da legionella non si distingue da altre forme atipiche o batteriche di

polmonite, ma e riconoscibile dalle modalita di coinvolgimento degli organi

extrapolmonari.
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L'efficacia di AL Pactive” & garantita dalla continuita

dell'azione antimicrobica all'interno della condotta:

sulla superficie e su tutti

con l'aria.
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Rapporto finale AM1379-4

VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA
ANTIMICROBICA SU LEGIONELLA
PNEUMOPHILA DI AGENTE INCORPORATO
SU LAMINATO D’ALLUMINIO SECONDO
ASTM E 2180/01

Programma di Studion.: AM1379

Contratto n: M06/0879.1MI
Committente: ALP s.r.l.

Via Vezze, 62/68

24050 CALCINATE (BG)
Sostanza in esame: ALPactive

. s
Direttore dello Studio: /ﬂé@f/& Data: /{4 f"f”% .........

(Dr. M. Cavalleri)

Il presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal Centro di Saggio.
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RISULTATI

La sospensione di partenza presentava una concentrazione pari a 1.0x10%. Sono
quindi soddisfatti i criteri di accettabilita del saggio.

La tabella 1 qui sotto riporta i valori delle medie geometriche su 3 repliche del
numero totale (numero che tiene quindi conto sia del fattore di diluizione della piastra
contata, sia della diluizione 1:100 dovuta allimmersione del provino di metallo
inoculato con un 1 ml di sospensione iniziale in 100 ml di diluente di recupero) di
microorganismi recuperati dopo esposizione alla sostanza in esame o al controllo e
dopo incubazione.

Tabella 1
L.p phila (recupero dopo 24 ore)
Campione B
(ALPactive +
Campione A (ALPactive) f_':a:::;?:i‘::;o Controllo|
a 150° x 72
ore)
<2 2.67 4.62

Dopo 24 ore di esposizione alla sostanza in esame, il provino A presenta una
riduzione della contaminazione rispetto al controllo nelle stesse condizioni
sperimentali, superiore al 99.76%.

Dopo 24 ore di esposizione alla sostanza in esame, il provino B presenta una
riduzione della contaminazione rispetto al controllo nelle stesse condizioni
sperimentali, pari al 98.878%.

Nota:
Gia al tempo 0 si osserva una riduzione anche se minima delle CFU/mI per i provini
A e B rispetto al controllo (vedi Appendice).
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